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64,88
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PLANTA BAJA  (cota 0,00 m)

LEYENDA

Planta baja

Planta primera

Planta segunda

Planta tercera

Bajo cubierta

± 0,00 m

+ 3,58 m

+ 6,85 m

+ 10,03 m

+ 12,90 m

> 18,25 m

Muro de fábrica de ladrillo

Pilares de madera

Pilares de hormigón armado

Muro de entramado de madera

PLANTA PRIMERA  (cota +3,58 m) PLANTA SEGUNDA  (cota +6,85 m) PLANTA TERCERA  (cota +10,03 m)

PLANTA FORJADO BAJO CUBIERTA  (cota +12,90 m) PLANTA NIVEL LUCERNARIO - ESTRUCT. DE FALDONES INFERIORES (cota +15,20 m) PLANTA NIVEL LUCERNARIO - ESTRUCT. BAJO FALDONES
SUPERIORES  (cota +16,40 m)

PLANTA DE CUBIERTAS  (cota >18,25 m)

Forjado de viguetas de madera
(sección media 15x15cm con
entrevigado de 15cm, variable
según luz del tramo)

Forjado de viguetas de hormigón y
revoltón cerámico

Forjado metálico

Forjado de viguetas de madera y
revoltón cerámico

Estructura de cubierta de madera
(faldones de pares a una o dos aguas)

Estructura de cubierta de tabiques
palomeros. (Estimación para la planta
bajo cubierta lucernario de nave Norte,
ya que no se tiene acceso).

NOTA: La dirección del sombreado coincide con la
dirección real de la estructura.

Las superficies indicadas son útiles e incluye las partes
derrumbadas. Se trata de cuantificar la superficie según
tipo de material y sistema constructivo.

Cubierta de teja cerámica.

Planta de cubiertas

Planta nivel Lucernario* + 15,20 m

Bajo cubierta - Lucernario** + 16,40 m

Solera de hormigón (existente)

Solado desaparecido. (Sin
datos sobre la existencia o no
de solera. Se considera apoyo
directo sobre tierra o
escombros.)
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* Nivel Lucernario - Estructura de faldones inferiores

** Nivel Lucernario - Estructura bajo faldones superiores
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 NO
ACCESIBLE

87.46 m²

BAJO
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 NO
ACCESIBLE

13,26

3,80 5,66

29,36 31,30

10,99

N

0

TEATRO
LA GALERA

PLANTA BAJA

1

PLANTA BAJA 270,67 m²
PLANTA PRIMERA 233,46 m²
PLANTA SEGUNDA 234,91 m²
PLANTA TERCERA 237,81 m²
BAJO CUBIERTA 0,00 m²
TOTAL 978,85 m²

Planta baja

Planta primera

Planta segunda

Planta tercera

Bajo cubierta

RESUMEN SUPERFICIES ÚTILES

PATIO

PLANTA PRIMERA

TEATRO
LA GALERA

TEATRO
LA GALERA

PATIO

PLANTA SEGUNDA PLANTA TERCERA PLANTA BAJO CUBIERTA PLANTA CUBIERTA

PATIO PATIO PATIO PATIO

TEATRO
LA GALERA

TEATRO
LA GALERA

TEATRO
LA GALERA

Cubierta

NAVE
NORTE

RESUMEN SUPERFICIE CONSTRUIDA

PLANTA BAJA 367,09 m²
PLANTA PRIMERA 316,13 m²
PLANTA SEGUNDA 315,64 m²
PLANTA TERCERA 314,43 m²
BAJO CUBIERTA 0,00 m²
TOTAL 1313,30 m²

2 3 4 5 10 15 N

EA-05ESTADO ACTUAL.
NAVE NORTE. PLANTAS 1/150
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ALZADO 01

+ 603,48 m

ALZADO 03

ALZADO 01
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+ 585,78 m

30,71

NAVE NORTENAVE ESTE TEATRO
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+ 598,91 m
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30,71

NAVE NORTE NAVE OESTETEATRO
LA GALERA
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PLANTA BAJA 451,79 m²
PLANTA PRIMERA 464,41 m²
PLANTA SEGUNDA 482,39 m²
PLANTA TERCERA 487,59 m²
BAJO CUBIERTA 0,00 m²
TOTAL 1886,18 m²Planta baja

Planta primera

Planta segunda

Planta tercera

Bajo cubierta

RESUMEN SUPERFICIES ÚTILES

Cubierta

NAVE
ESTE

RESUMEN SUPERFICIE CONSTRUIDA

PLANTA BAJA 609,06 m²
PLANTA PRIMERA 609,06 m²
PLANTA SEGUNDA 609,06 m²
PLANTA TERCERA 609,06 m²
BAJO CUBIERTA 0,00 m²
TOTAL 2436,20 m²
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AULARIO MARÍA
DE GUZMÁN

PLANTA BAJA

PLANTA BAJA 366,78 m²
PLANTA PRIMERA 378,24 m²
PLANTA SEGUNDA 378,24 m²
PLANTA TERCERA 381,74 m²
BAJO CUBIERTA 332,62 m²
TOTAL 1837,62 m²Planta baja
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PLANTA BAJA 458,55 m²
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BAJO CUBIERTA 458,55 m²
TOTAL 2292,80 m²
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PLANTA BAJA 147,75 m²
PLANTA PRIMERA 149,32 m²
PLANTA SEGUNDA 177,36 m²
PLANTA TERCERA 178,97 m²
BAJO CUBIERTA 0,00 m²
TOTAL 653,40 m²Planta baja

Planta primera

Planta segunda

Planta tercera

Bajo cubierta

RESUMEN SUPERFICIES ÚTILES

Cubierta

NAVE
OESTE

RESUMEN SUPERFICIE CONSTRUIDA

PLANTA BAJA 233,62 m²
PLANTA PRIMERA 233,62 m²
PLANTA SEGUNDA 233,62 m²
PLANTA TERCERA 233,62 m²
BAJO CUBIERTA 0,00 m²
TOTAL 934,48 m²
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N

TEATRO
LA GALERA

PLANTA BAJA

Planta baja

Planta primera

Planta segunda

Planta tercera

Bajo cubierta

PATIO

PLANTA PRIMERA

TEATRO
LA GALERA

TEATRO
LA GALERA

PATIO

PLANTA SEGUNDA PLANTA TERCERA PLANTA BAJO CUBIERTA PLANTA CUBIERTA

PATIO PATIO PATIO PATIO

TEATRO
LA GALERA

TEATRO
LA GALERA

TEATRO
LA GALERA

Cubierta

NAVE
NORTE

Derrumbe de cubierta

Desprendimiento de tejas

Humedad en encuentros de cubierta

Derrumbe de forjado

Elementos estructurales
comprometidos, sueltos o inestables.
(Riesgo alto)

Entrevigado deteriorado. (Riesgo bajo) Guano de palomas

Carpintería en mal estado

Acumulación de escombros

Presencia inadecuada de
vegetación

Acumulación de enseres y
trastos

Hueco cegado

LEYENDA PATOLOGÍAS

F01

F01

Acumulación de trastos y mobiliario en planta baja.

Partición en celdas existente
en planta baja pero demolida
en plantas superiores

Acumulación de trastos
y restos de mobiliario
en planta baja.

Deterioro, pudrición y derrumbe
del forjado en antigua ubicación
de bajantes de fontanería.

Gran acumulación de guano de
palomas, especialmente en
planta alta, coincidiendo con la
estructura de barandilla, en la
cual se apoyan las aves.

Eliminación de acabados y
solados, dejando expuesta la
capa superior del forjado, que
se ha ido deteriorando.

Bajo cubierta no accesible.
Imposible evaluar el estado de
deterioro actual.

Problema de
humedades debido
al mal encuentro
entre la cubierta del
teatro en el testero
norte de la nave.

La cubierta de la nave norte es
la que mejor se encuentra de
todo el conjunto, presentando
únicamente desprendimientos
de tejas puntuales.

F02 F03 F04 F05 F06

F02 F03

F04

F05

F06

Encuentro de cubierta con fachada.Gran acumulación de guano en las galerías centrales.Estado de los forjados en plantas primera, segunda y tercera: sin acabados, con entrevigado deteriorado y
derrumbes en el forjado.
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NAVE NORTENAVE ESTE

TEATRO
LA GALERA

+ 603,48 m

+ 602,20 m

+ 598,91 m

+ 585,78 m

NAVE NORTE NAVE OESTETEATRO
LA GALERA

NAVE NORTE

Huella de existencia de antiguas
construcciones anexas ya demolidas

F01

Fachada oeste

Fachada este

F02

F01

F02

Huella de existencia de antiguas
construcciones anexas ya demolidas

Falta de revestimiento en
toda la fachada oeste.

Crecimiento descontrolado
de vegetación junto a la
fachada este.

Presencia de abundantes
manchas de humedad y
moho en toda la fachada.

Derrumbe de cubierta

Desprendimiento de tejas

Humedad en encuentros de cubierta

Derrumbe de forjado

Elementos estructurales comprometidos,
sueltos o inestables. (Riesgo alto)

Entrevigado deteriorado. (Riesgo bajo)

Guano de palomas

LEYENDA PATOLOGÍAS

Carpintería en mal estado

Acumulación de escombros

Presencia inadecuada de vegetación

Acumulación de enseres y trastos

Hueco cegado

Huella demolición anterior

Desconchado y pérdida de
revestimiento

Roto / agujero en el muro

Cornisas y aleros rotos

Manchas de humedad y moho
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N

Planta baja

Planta primera

Planta segunda

Planta tercera

Bajo cubierta

Cubierta

NAVE
ESTE

PLANTA BAJA

PA
TI

O

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA

PLANTA TERCERA

PLANTA BAJO CUBIERTA

PLANTA DE CUBIERTA

PA
TI

O
PA

TI
O

PA
TI

O
PA

TI
O

PA
TI

O

Derrumbe de cubierta

Desprendimiento de tejas

Humedad en encuentros de cubierta

Derrumbe de forjado

Elementos estructurales comprometidos,
sueltos o inestables. (Riesgo alto)

Entrevigado deteriorado. (Riesgo bajo)

Guano de palomas

Carpintería en mal estado

Acumulación de escombros

Presencia inadecuada de
vegetación

Acumulación de enseres y
trastos

Hueco cegado

LEYENDA PATOLOGÍAS

Más de la mitad de la
superficie de cubierta
derrumbada.

Bajo cubierta (no accesible)
con graves derrumbes.

Derrumbes de cubierta.

Abundante guano en
las plantas superiores. Acumulación de escombros

provenientes de los derrumbes
en niveles superiores.

Acabados y solados inexistentes,
provocando deterioro del entrevigado
y capas superiores de forjado.

Mayoría de los huecos en
la fachada sur cegados.

Acumulación de escombros de los
derrumbes de las plantas superiores.
Imposibilidad de acceso.

Acumulación de trastos
y mobiliario en desuso.

F01

Planta tercera. Derrumbes en cubierta, bajo cubierta y forjado.

F02 F03 F04 F05

F01

F02

F03

F04

F05

 Planta tercera. Forjado.  Planta segunda. Derrumbes y acumulación de escombros.  Planta primera. Derrumbes y acumulación de escombros. Escalera.
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Elementos estructurales con entrevigado
inexistente. Vigas y viguetas descubiertas
y expuestas. (Riesgo medio)

Entramado de cubierta
con deterioro medio.

Entramado de cubierta
con deterioro medio.
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N

ALZADO 02

ALZADO 01

ALZADO 01 NAVE ESTE ALZADO 02 NAVE ESTE

ALZADO 03

ALZADO 04

ALZADO 03
NAVE ESTE

ALZADO 04

+ 603,14 m

+ 601,23 m

+ 598,61 m

+ 585,83 m

Derrumbe de cubierta

Desprendimiento de tejas

Humedad en encuentros de cubierta

Derrumbe de forjado

Elementos estructurales
comprometidos, sueltos o inestables.
(Riesgo alto)

Entrevigado deteriorado.
(Riesgo bajo)

Guano de palomas

LEYENDA PATOLOGÍAS

Carpintería en mal estado

Acumulación de escombros

Presencia inadecuada de vegetación

Acumulación de enseres y trastos

Hueco cegado

Huella demolición anterior

Desconchado y pérdida de
revestimiento

Roto / agujero en el muro

Cornisas y aleros rotos

Manchas de humedad y moho

+ 603,14 m

+ 601,23 m

+ 598,61 m

F01

Fachada sur.

F02

Fachada norte.

F01

F02

Huella de existencia de antiguas
construcciones anexas ya demolidas

Crecimiento descontrolado
de vegetación junto a la
fachada este.

Huella de existencia de antiguas
construcciones anexas ya demolidas

Mayor parte de los huecos
en planta baja cegados.
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N

AULARIO MARÍA
DE GUZMÁN

PLANTA BAJA

Planta baja

Planta primera

Planta segunda

Planta tercera

Bajo cubierta

PATIO

PLANTA PRIMERA

PATIO

PLANTA SEGUNDA PLANTA TERCERA PLANTA BAJO CUBIERTA PLANTA CUBIERTA

PATIO PATIO PATIO
PATIO

Cubierta

NAVE
SUR

AULARIO MARÍA
DE GUZMÁN

AULARIO MARÍA
DE GUZMÁN

AULARIO MARÍA
DE GUZMÁN

AULARIO MARÍA
DE GUZMÁN

AULARIO MARÍA
DE GUZMÁN

Mayor acumulación de guano
en la planta de bajo cubierta.

Derrumbe de cubierta

Desprendimiento de tejas

Humedad en encuentros
de cubierta

Derrumbe de forjado

Elementos estructurales
comprometidos, suelos o
inestables. (Riesgo alto)

Entrevigado deteriorado.
(Riesgo bajo)

Guano de palomas

Carpintería en mal estado

Acumulación de escombros

Presencia inadecuada de
vegetación

Acumulación de enseres y
trastos

Hueco cegado

LEYENDA PATOLOGÍAS
F01

Planta primera.

F02 F03 F04 F05

F01

F02

F03

F04

F05

Planta tercera. Derrumbes y acumulación de escombros. Planta bajo cubierta. Derrumbes y acumulación de escombros. Planta bajo cubierta. Estructura de cubierta. Planta Baja. Derrumbe de cubierta.

Derrumbe de cubierta y
aparición de humedades en
el muro de cerramiento del
Aulario al estar descubierto.

Eliminación de acabados y
solados, dejando expuesta la
capa superior del forjado, que
se ha ido deteriorando.

Tabiquería y particiones
interiores no demolidas
en planta baja.

Vegetación descontrolada
en el interior del edificio.

Superficie con estructura de
hormigón armado. A pesar de
tampoco contar con acabados,
la capa superior del forjado
presenta un deterioro menor
que los forjados de madera.
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N

ALZADO 01

ALZADO 01

ALZADO 03

ALZADO 02

ALZADO 02

ALZADO 03

NAVE SURNAVE OESTE

+ 603,87 m

+ 602,43 m

+ 599,17 m

+ 585,88 m

NAVE SUR

NAVE ESTE

NAVE SUR

AULARIO MARÍA
DE GUZMÁN

Derrumbe de cubierta

Desprendimiento de tejas

Humedad en encuentros de cubierta

Derrumbe de forjado

Elementos estructurales
comprometidos, suelos o inestables.
(Riesgo alto)

Entrevigado deteriorado. (Riesgo bajo)

Guano de palomas

LEYENDA PATOLOGÍAS

Carpintería en mal estado

Acumulación de escombros

Presencia inadecuada de vegetación

Acumulación de enseres y trastos

Hueco cegado

Huella demolición anterior

Desconchado y pérdida de revestimiento

Roto / agujero en el muro

Cornisas y aleros rotos

Manchas de humedad y moho

F01

Fachada oeste

Fachada este

F02

Huella de existencia de antiguas
construcciones anexas ya demolidas

Falta de revestimiento en
casi toda la fachada este.

Crecimiento descontrolado
de vegetación junto a la
fachada este.

Límite del derribo realizado
sobre la nave sur para  la
construcción del aulario.
Cubierta sin cerrar.

Derrumbe en cubierta y
niveles inferiores.

F01

F02
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NAVE ESTE NAVE OESTE

AULARIO
MARÍA DE
GUZMAN
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N
P. baja

P. primera

P. segunda

P. tercera

Bajocubierta

Cubierta

NAVE
OESTE

PLANTA BAJA

PATIO

PA
TI

O

PLANTA PRIMERA PLANTA SEGUNDA

PLANTA TERCERA PLANTA BAJO CUBIERTA PLANTA CUBIERTA

NAVE
NORTE

NAVE
SUR

PATIO

NAVE
NORTE

NAVE
SUR

PATIO

NAVE
NORTE

NAVE
SUR

Derrumbe de cubierta

Desprendimiento de tejas

Humedad en encuentros de cubierta

Derrumbe de forjado

Elementos estructurales comprometidos,
suelos o inestables. (Riesgo alto)

Entrevigado deteriorado. (Riesgo bajo)

Guano de palomas

Carpintería en mal estado

Acumulación de escombros

Presencia inadecuada de vegetación

Acumulación de enseres y trastos

Hueco cegado

LEYENDA PATOLOGÍAS

F01

Planta primera

NAVE
SUR

NAVE
SUR

NAVE
SUR

PATIO PATIO PATIO

F02 F03

F01
F02

F03

La nave oeste conserva
la mayor parte de sus
particiones interiores
en todas sus plantas.

Los escombros acumulados en
planta primera y segunda se
componen de restos de falso
techo desprendido, desconchones
y mobiliario en desuso.

Los escombros acumulados en
planta segunda provienen de
los derrumbes en cubierta,
bajocubierta y planta tercera.

La abundante cantidad de guano
acumulado hace imposible evaluar
la totalidad del forjado. Los
derrumbes pueden determinarse
observando la cara del forjado
inferior desde planta segunda.

Planta segunda Planta tercera
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NAVE
NORTE

NAVE
NORTE
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N

ALZADO 03

ALZADO 02

ALZADO 01
NAVE ESTE

ALZADO 02

+ 604,13 m

+ 602,68 m

+ 598,97 m

+ 585,79 m

NAVE OESTE

ALZADO 01

+ 604,13 m

+ 602,68 m

+ 598,97 m

+ 585,79 m

NAVE NORTE NAVE SUR

ALZADO 03 ALZADO 04

NAVE SUR

NAVE ESTENAVE SUR NAVE NORTE NAVE OESTENAVE NORTE

ALZADO 04

Fachada norte

F01

Derrumbe de cubierta

Desprendimiento de tejas

Humedad en encuentros de cubierta

Derrumbe de forjado

Elementos estructurales comprometidos, suelos o inestables.
(Riesgo alto)

Entrevigado deteriorado. (Riesgo bajo)

Guano de palomas

LEYENDA PATOLOGÍAS

Carpintería en mal estado

Acumulación de escombros

Presencia inadecuada de vegetación

Acumulación de enseres y trastos

Hueco cegado

Huella demolición anterior

Desconchado y pérdida de revestimiento

Roto / agujero en el muro

Cornisas y aleros rotos

Manchas de humedad y moho

F02

Fachada oeste

Falta de revestimiento en
toda la fachada oeste.

Huella de existencia de antiguas
construcciones anexas ya demolidas

La fachada norte presenta mayor número
de alteración y cegado de huecos, al
haberse demolido una antigua ampliación
existente adosada a esta fachada.

Falta de revestimiento en
toda la fachada norte.

F01

F02
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0,
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SECCIÓN 02

SECCIÓN 01

NAVE
NORTE

SECCIÓN 01 - TRANSVERSAL SECCIÓN 02 - LONGITUDINAL (FRAGMENTO)

Vigueta de hormigón pretensada.
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